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El CDIISE_]O Nacional de Qperamén en uso de sus facultades legales en especml las conferidas en el Artzculo 36 de la

_L.py 143 de 1994, el Anexo general de la Resolucién CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y segin 10 aprobado
en la reun 6n No 572 del 30 de septlembre de 2019y, :

g e 1A CONSIDERANDO: -+ | = & s

Que en el articulo 23 de la resolucion CREG 060 de 2019 se prevé:

"Articulo 23. Requerimientos de medicion y reporte de variables meteorolégicas para plantas edlicas y
solares fotovoltaicas conectadas al STN y STR.

Dentro de los sesenta (60) dias hdbiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolucion, el
C.N.O deberd definir mediante Acuerdo el protocolo de verificacion de calidad, confiabilidad de la medicion
y reporte al CND de las variables meteoroldgicas de que trata el numeral 3.3.6 del Anexo CC.6 del Cddigo
de Conexién que hace parte del anexo general del Cédigo de Redes.

Al siguiente dia de la operacién, el CND pondrd a disposicién del piblico la informacién de los datos
meteoroldgicos de las plantas de generacion de qué trata el numeral 3.3.6 del Anexo CC.6 del Codigo de
Conexién reportados por los agentes al Centro Nacional de Despacho, con los nombres de las plantas de
generacion. La informacién publicada por el CND sera el promedio diario de la variable meteorolégica."
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Que en el paragrafo segundo del articulo 23 de la Resolucion CREG 060 de 2019 se prevé que "Toda la
informacion que reporten los agentes al CND se realizard por medio electronico y directamente al sistema
de informacion correspondiente. Para las plantas existentes se define un periodo de transicion de seis (6)
meses a fin de dar cumplimiento a lo anteriormente establecido."
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Que en el numeral 3.3.6 del Anexo CC.6 de la resolucion CREG 060 de 2019 se establece lo siguiente:

"REQUERIMIENTOS DE MEDICION Y REPORTE DE VARIABLES METEOROLOGICAS PARA PLANTAS
EOLICAS Y SOLARES FOTOVOLTAICAS CONECTADAS AL STN Y STR.

Para el caso de las plantas edlicas y solares fotovoltaicas, conectadas al STN y STR, estas deben contar con
sistemas de monitoreo de las variables meteoroldgicas en el sitio de la planta, con capacidad de
almacenamiento de estos datos y tener la capacidad de reporte al CND de los mismos. El(Los) sistema(s) de
medida, el almacenamiento, la resolucién de las medidas y de reporte al CND, todos con sus respectivos
requisitos, se deben establecer mediante Acuerdo que defina el C.N.O. para tal fin.

En todo caso, las medidas y el reporte al CND de las variables meteoroldgicas deben tener frecuencia
diezminutal o de mayor frecuencia, es decir, cincominutal, dosminutal o de pocos segundos; de acuerdo con
el protocolo del C.N.O.

Las vairiables meteoroldgicas minimas que se deben monitorear en las plantas edlicas son las siguientes:

Variable Unidad
| Yelocidad del yiento | Metros por segundo [m/s]
Dirsccidn del ui Grados relativos al norte
usta geogrdfico [grados] |
| Temperaturg ambiente| Grados centigrados [*C] |
| Humedadrelativa | Porcentaje % |
Presién atmesfénica | Hectopascales (hPa/

Las variables meteorologicas minimas que



se deben monitorear en puntos de medicion de plantas fotovoltaicas.

Variable Unidad

Irradiacién en el plano del panel 4

TE ltai ook Vatios por metro cuadrado [W/m3]
“'P"'!"""'_ - Sy Ay Grados centigrades [°C/

Iradiacidn global horizontal Vatios por metro cuadrado [W/m3]
i i ntigrados [*C]

emperafura ambienk

Que teniendo en cuenta que la Resolucion 060 fue publicada en el Diario Oficial el 4 de julio de 2019, el
plazo para que el Consejo defina mediante Acuerdo el protocolo de verificacién de calidad, confiabilidad de
la medicién y reporte al CND de las variables meteorolégicas de que trata el numeral 3.3.6 del Anexo CC.6
del Codigo de Conexién que hace parte del anexo general del Cédigo de Redes vence el 30 de septiembre
de 2019.

Que el Subcomité de Recursos Energéticos Renovables en la reunién 377 del 27 de septiembre de 2019 dio
su concepto favorable al protocolo de verificacién de calidad, confiabilidad de la medicién y reporte al CND
de las variables meteoroldgicas de las plantas solares fotovoltaicas conectadas al STN y al STR.

Que el Comité de Operacién en la reunién 330 del 27 de septiembre de 2019 recomendd la expedicién del
presente Acuerdo.

 ACUERDA:
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Aprobar el "Protocolo para la verificacién de la calidad y la confiabilidad de la medicion y el reporte al CND
de las variables meteoroldgicas asociadas a las plantas solares fotovoltaicas conectadas al STN y STR”, que
se presenta como Anexo del presente Acuerdo y hace parte integral del mismo.

La utilizacion del “Protocolo para la verificacién de la calidad y la confiabilidad de la medicién y el reporte
al CND de las variables meteoroldgicas asociadas a las plantas solares fotovoltaicas conectadas al STN ¥y
STR”, que se presenta como Anexo 1 del presente Acuerdo, es opcional para las plantas eélicas que se
conecten a un Sistema de Distribucion Local.

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedicion.
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